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Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laborator prohlasuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu.
Protokol o odbéru vzorku €. 284/RIH/2017 je nedilnou soucasti protokolu o zkousce.

Obsahuje-li vzorek sediment, je pro Ucely analyzy tékavych latek dekantovan.
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Datum vystaveni . 26.5.2017

Stranka :2z5

Zakazka - PR1717943

Zéakaznik © Mikroregion Jizerské podhuri ALS
Vysledky zkousek

Vyhlaska ¢. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. & 187/2005, 293/2006, 83/2014 Sb. - pfiloha €. 1 - pitna voda
NOVA VES, SiT, P

Matrice: PITNA VODA Nazev vzorku

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Gas odbéru

180 28
PR1717943001
17.5.2017 10:30

Parametr

mikrobiologickeé parametry
Clostridium perfringens
mikr. kult. pfi 22°C
mikr. kult. pfi 36°C
Escherichia coli
koliformni bakterie
enterokoky

biologické parametry
abioseston-tripton
pocet organismu

2ivé organismy

fyzikalni parametry
barva

elektricka konduktivita (25 °C)
hodnota pH

teplota

zakal

souhrmné parametry

Tvrdost

Tvrdost hofeénata

tvrdost vapenata

celkovy organicky uhlik (TOC)
anorganické parametry

chlor volny

chloridy

kyanidy celkové

CHSK-Mn

fluoridy

amoniak a amonné ionty jako NH4
dusitany

dusi€énany

bromiénany

chloritany

sirany jako S04 (2-)

Metoda

W-CLOST
W-CULT22
W-CULT36

W-EC
W-EC
W-ENTCO

W-ABIOS
W-BIOS
W-BIOS

W-COL-SPC
W-CON-PCT
W-PH-PCT
W-TEMPER
W-TUR-COL

W-HARD-FX5-
cc
W-HARD-FX5-
cc
W-HARD-FX5-
cc

W-TOC-IR

W-CLF-PHO
W-CL-IC
W-CNT-PHO
W-CODMN-SP
c

WHF-IC
W-NH4-SPC
W-NO2-SPC
W-NO3-IC
W-0XY-IC
W-0XY-IC
W-S04-IC

LOQ

1

0.0002

0.0002

0.0002

0.5

0.02

0.005
0.5

Jednotka

KTJDOr-nI
KTJ/mi
KTJd/mi

KTJ/100ml

KTJ/100mi

KTJ/100ml

%
jedinci/ml
jedinci/mi

ZFn (NTU)
it
mmol/l
mmol/l

mg/l

i

Ly

mgll

celkové kovy / hlavni kationty
Hg

wz2g

Be
Ca
Cd
Cr
Cu
Fe
Mg

WLHG-AFSFX
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5
W-METMSFX5

Vysledek

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

<2.0
14.2
7.39
1241
<1.00

0.414

0.116

0.297

0.51

0.07
7.63
<0.005
0.75

0.340
<0.050
<0.0050
4.87
<5.0
<10
25.8

<0.010
<1.0
0.0080
<1.0
<0.010
<0.20
11.9
<0.20
<1.0
<1.0
0.0213
2.82
0.00147
7.068

NM

+10.0%
+1.1%

+1.6%

+20.0%

+216%
+15.0%

+30.0%

215.0%

+10.0%
£ 10.0%
£10.0%

£10.0%

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1

Limit
(min.)

Limit
(max.)

200
40

10
50

20
125
9.5

12

3.5

0.3
100
0.05

1.5
0.5
0.5
50
10
200
250

50
0.2

N -

w

50
1000
0.2

0.05
200

Jednotka

KTJ/100ml
KTJiml
KTJ/ml

KTJ/100ml

KTJ/100ml

KTJ/100ml

%
jedinci/ml
Jedinci/ml

mgPtl
mS/m
*C
ZFn (NTU)

mmolfl

mg/l

mgfl
mall
mgfl
mg/l

mg/l
mg/l
mag/l
mag/l
g/
pall
mg/l

pafl
g/
mall
pall
mg/l
g/
mall
pg/l
g/
pall
mall
mgfl
mgfl
mafl

Vyhodnoceni

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje

Nevyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhaovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
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Datum vystaveni 26.5.2017

Stranka 328

Zakazka - PR1717943

Zakaznik - Mikroregion Jizerské podhiii ALS

Vysledky zkousek

Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014 Sb. - pfiloha &. 1 - pitna voda

Matrice: PITNA VODA Nazevvzorku  NOVA VES, SIT, CP Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pF. 1

180 Z8
Identifikace vzorku PR1717943001
Datum odbéru/€as odbéru 17.5.2017 10:30
Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka  Vyhodnoceni
(min.) (max.)

Ni W-METMSFX5 2 pall <2.0 —_ — 20 pal Vyhovuje
Pb W-METMSFX5 1 uall <1.0 — — 10 vall Vyhavuje
Sh W-METMSFX5 1 paf <1.0 - — 5 pgh Vyhovuje
Se W-METMSFX5 1 pgh <1.0 — — 10 ugh Vyhowuje
BTEX B -
benzen W-VOCGMS02 0.2 pgh <0.20 — — 1 pgh Vyhovuje
ethylbenzen W-VOCGMS02 0.1 pgl 0.14 +40.0% - — —_ —
meta- & para-xylen W-VOCGMS02 0.2 uafl 0.47 +40,0% — —_ —_ =
orto-xylen W-VOCGMSO02 0.1 pal <0.10 — — - — -
~ma BTEX W-VOCGMS02 1.6 pall <1.60 - —- s —_ —_
s_.aa xylen( W-VOCGMS02 0.3 pall 0.47 — - —-- — —_—
toluen W-VOCGMS02 1 pal <1.0 — — — —_ -
halogenované tékave organicke slouceniny =N -_
1,2-dichlorethan W-VOCGMS02 0.75 pall <0.750 — - 3 pgi Vyhovuje
bromdichlormethan W-VOCGMS02 0.1 pgh 0.93 +40.0% —_ — a— —
bromoform W-VOCGMS02 0.2 pall <0.20 e - - —_ -
chloroform W-VOCGMS02 0.1 pall 0.79 +40,0% —_— 30 wah Vyhovuje
dibromchlormethan W-VOCGMS02 0.1 pal 0.93 +40.0% —_— —_ — —
suma 4 trihalomethanu W-VOCGMS02 0.5 pal 2,65 — —_— 100 pgh Vyhowuje
suma TCE@PCE W-VOCGMS02 0.3 pall <0.30 — — — —_ —_—
tetrachlorethen W-VOCGMS02 0.2 pall <0.20 — e 10 ugh Vyhovuje
trichlorethen W-VOCGMS02 0.1 pafl <0.10 —_ s 10 pgh Vyhovuje
vinylchlorid W-VOCGMS02 0.1 pa <0.10 — —-- 0.5 pal Vyhovuje
polycyklické aromatickeé uhlovodiky (PAU) i
benzo(a)pyren W-PAHGMS03  0.005 uahl <0.0050 — —_ 0.01 pal Vyhowuje
benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS03  0.02 pahl <0.020 - —_ — — —
benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS03  0.02 pall <0.020 — - - — —
benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS03  0.02 ugll <0.020 —_— — — — —
indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS03  0.02 pgl <0.020 — - — — -
s~=a 4 PAU W-PAHGMS03  0.08 pal <0.08 — — 0.1 pgh Vyhovuje

Poznamky k limitum
Vyhlagka &. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. & 187/2005, 293/2006, 83/2014 Sb. - pfiloha . 1 - pitna voda

mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkl urcit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodéavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroju, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati
doporucena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorki uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,
plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostredcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroja, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati

doporucena hodnota 100 KTJ/ml.

Zivé organismy Mezni hodnota plati pouze u vod zabezpecenych dezinfekci.

Tvrdost Plati jako min. hodnota u ved, u kterych je pfi Upravé uméle sniZovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po dpravé obsah Mg niz&i
nez 10 mg/l a Ca nizsi nez 30 mg/l. Pro viechny vody plati, Ze tam, kde je to mozZné, by se mélo usilovat o dosaZeni DH
(2-3,5 mmofl).

Ca Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle sniZovan obsah Ca, nesmi byt po Upravé obsah Ca nizsi nez 30
mg/l. Pro vSechny vody plati, Ze tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosaZeni doporucené hodnoty (40-80 mgfl).

Mg Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan obsah Mg, nesmi byt po Gpravé obsah Mg niz&i nez 10

mg/l. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to moZné, by se mélo usilovat o dosaZeni doporucené hodnoty (20-30 mg/l).

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni - 26.5.2017
Stranka 1425
Zakazka - PR1717943
Zéakaznik . Mikroregion Jizerské podhifi ALS
| Ag Tyka se vod dezinfikovanych solemi stfibra a vod upravovanych zafizenim obsahujicim stfibro.
hodnota pH U vod s pfirozené nizsim pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povazuji za spliujici pozadavky vyhl. ¢ 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
Ze voda nepisobi agresivné viici materialim rozvodného systému, vé. domovnich instalaci.
teplota Uvedeny limit je doporuéena hodnota.
. zékal V pfipadé Upravy povrchové vody by voda vychazejici z Gpravny neméla pfekrogit 1,0 ZF.
chior volny V pfipadé vyuziti vazaného aktivniho chloru (napf. ve formé chloraminu) pro dezinfekci, plati pro celk. aktivni chlor MH 0,4
mall.
chloridy V pripadech, kdy vy88i hadnoty chloridi jsou zpUsobeny geologickym prostfedim, se hodnoty aZ do 250 mafl povazuji za
vyhovujici poZadavkum vyhl. €. 252/2004 Sb. Pro balené pitné vody uméle doplfiované mineralnimi latkami plati MH 250 mgfl.
Fe V piipadech. kdy vy$&i hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zplisobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe a2 do 0,50 mgll
povaZuji za vyhovujici za predpokl., Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organolep. vi. vody a to ani formou obéasného
viditel. zakalu.
Mn V pfipadech, kdy vy$si hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zplsobeny geologickym prostiedim, se hodnoty Mn az do
0,10 mg/l povaZuji za vyhowujici, za predpokladu, Ze nedochazi k nezadoucimu oviivnéni organoleptickych viastnosti vody.
Popisné vysledky

Matrice: PITNA VODA

Metoda: Parametr

senzoricke parametry
W-ODTA-SEN: pach

W-ODTA-SEN: chut

Identifikace
vzorku

Nazev vzorku - Datum Vysledky zkoudek

PR1717943-001 phijatelny pro odbératele

Z$ -17.5.2017 10:30
NOVA VES, siT, €P 180
Z8 -17.5.2017 10:30

PR1717943-001 pfijateln pro odbératele

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody

Popis metody

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysoéany Ceska republika 190 00

W-ABIOS
W-BIOS
W-CLF-PHO
W-CL-IC
W-CLOST

' W-CNT-PHO
W-CODMN-SPC
W-COL-SPC
W-CON-PCT
W-CULT22
W-CULT36
W-EC
W-ENTCO
W-F-IC
W-HARD-FX5-CC

W-HG-AFSFX

W-METMSFX5

CSN 75 7713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.
CSN 757712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.
CZ_SOP_D06_07_061 (metody firmy HACH COMPANY, USA, CSN ISO 7393-2) Terénni stanoveni volngého a celkového

chloru a oxidu chloricitého spektrofotometrickou metodou DPD ve vodéch pomoci setl HACH a vazaného chloru vypodtem z
naméfenych hodnot.

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpudténych fluoridi, chloridl, bromid(, dusitans, dusiéhant a
siranu.
CZ_SOP_D06_259 (Vyhl. 252/2004 Sb. pfil. &6, NV & 354/2006 Zz. prilé.3). Stanoveni poétu Clostridium perfrings =

membranovou filtraci. Nejistosta méfeni je +30.0 %. -
CZ_SOP_D06_07_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2)) CZ_SOP_D06_07_010 (CSN 75 7415) Stanoveni celkovych
kyanidu spektrofotometricky a stanoveni komplexnich kyanidi vypoétem z naméfenych hodnot.

CZ_SOP_D06_02_082/ CZ_SOP_D06_07_041 (CSN EN ISO 8457, Z1) Stanoveni chemické spotfeby kysliku manganistanem
(CHSKMn).

CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni barvy vody spektrometricky.

CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B, CSN EN 16192) Stanoveni elektrické konduktivity.

CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

CSN EN 1SO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pfi teploté 22°C; b) pfi teploté
36°C kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %

CSN EN (SO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poctu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je £35.0 %

CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poctu intestinalnich enterokoki membranovou filtraci. Nejistosta méfeni
je £30.0 %

CZ_SOP_Do06_02_068 (CSN EN ISO
siranu.

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN 16192, CSN 75 7358 piiprava vzorku dle
CZ_SOP_D06_02_J02 kap. 10.1 a 10.2) Stanoveni prvkii metodou ICP-MS (vypocet tvrdosti ze sumy vapniku a hoféiku).
CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852, GSN EN 16192, pfiprava vzorku dle CZ_SOP_D06_02_J02 kap.
10.1 a 10.2) Stanoveni Hg fluorescenéni spektrometrii. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusiéné.

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN EN 16192, CSN 75 7358 piiprava vzorku
dle CZ_SOP_DO06_02_J02 kap. 10.1a 10.2) Stanoveni prvkii metodou ICP-MS a stechiometrické vypodty obsah( slougenin z
naméfenych hodnot. Vzorek byl pred analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusiéné.

10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridu, chloridd, bromidl, dusitand, dusiénand a

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni 26.5.2017

Stranka :5z5

Zakazka - PR1717943

Zakaznik  Mikroregion Jizerské podhii ALS

Analytické metody Popis metody

W-NH4-SPC CZ_SOP_Do6__02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395 CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-) )
Stanoveni NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku,

W-ND2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, €SN EN ISO 13385, CSN EN 16192, SM 4500-NO2(-) a SM 4500-NO3(-))
Stanoveni NH4+, NO2-, NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypocet forem dusiku.

W-NO3-IC CZ_SOP_D06_02_088 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridi, chloridi, bromidd, dusitan, dusiénani a
siranu ve vodach metodou iontové kapalinové chromatografie.

W-ODTA-SEN CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzoricka analyza vody - stanoveni pachu a chuti.

W-0XY-IC CZ_SOP_D06_02_098 (CSN EN 1SO 15061, CSN EN ISO 10304-4) Stanoveni rozpusténych bromiénanl, chloritani a
chlore€nant  metodou iontové kapalinové chromatografie.

W-PAHGMS03 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN ISO 6468 US EPA BD0OD, piiprava vzorkil dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.1,
9.4.1) Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypodet
sum semivolatiinich organickych latek z namérenych hodnot

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10523, US EPA 150.1, CSN EN 16192, SM 4500-H(+) B) Stanoveni pH potenciometricky.

W-504-IC CZ_SOP_Do06_02_068 (CSN EN 1SO 10304-1, CSN EN 16192) Stanoveni rozpusténych fluoridi, chloridl, bromidd, dusitand,
dusiénanu a siranu.

W-TEMPER CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty.

W-TOC-IR CZ_SOP_D06_02 056 (CSN EN 1484, CSN EN 16192, SM 5310)  Stanoveni celkového a rozpusténého organického,
celkového anorganickéhe uhliku a celkového uhliku.

“LTUR-COL CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027)Stanoveni zakalu.

vOCGMS02 CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev.

1.1, 1SO 11423, I1SO 15680) Stanoveni tékavych organickych latek metodou plynové chromatografie s FID a MS detekci a
vypocet sum tékavych organickych latek z naméfenych hodnot

Symbol “** u metody znaci neakreditovanou zkousku. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro neakreditovanou nebo nestandardni matrici
vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a wvydava neakreditované vysledky, je tato skuteénost uvedena na titulni strané tohoto
protokolu v oddilu ,Poznamky".

Zpusob vypoétu sumacnich parametri je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz
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