ALS
ALS Czech Republic, s.r.o.

., Na Harfé 336/9, 190 00 Praha 9

e,

PROTOKOL O ODBERU VZORKU PITNE A TEPLE VODY

Cislo odbérového protokolu:

068/MKO/2022

Cislo zakazky: PR2215893

Zakaznik:

Ucel odbéru, specifikace
planu vzorkovani:

Lokalita odbéru:

Misto odbéru:

Bod odbéru:

GPS souradnice:

Zpusob upravy vody:

Vzhled a popis vzorku:

{ie akreditovan)

MIKROREGION JIZERSKE PODHURI, 463 31 Nova Ves

Dle pozadavku zékaznika e.c. P/395/2022
Pracovni protokol o odbéru zaroven i planem postupu vzorkovani

7S a MS Nova ves, ¢p.180

WC divky v pfizemi, prostfedni umyvadio
vodovodni baterie

50.8315439N, 15.0007836E

| ano

Cira kapalina, bezbarva, bez plovoucich elemeﬁtﬂ, bez zépach\}

Odbér vzorku pitnych a teplych vod manualné

Rocni nabidka sluzeb - pitna voda

| Nazev zakazky:

Nova Ves, sit, PM, £.p.180, Z8 kuchyné
Oznaceni vzorku:

: MH(ROREGION{IZERSKE
PODHURI

15 -03- 2002

warf ) M|
T/

Daslo

ti

| Zdroj: Vlastni zdroj

Podminky prostfedi: uvnitf budovy, +20 °C Datum odhéru: 24.2.2022
Metoda odbéru:
(Pouzity postup odbéru CZ S0P _D06.01 V03 Cas odbéru: 10:20

Terénni méreni

Nejistota méfeni (NM) je rozsifena nejistota

i 95% intervalu sp

| pomoci sett HACH a vazaného chloru dopoétem

i. Je uvedena jako odhad relativni smérodatné odchylky v procentech nasobeny koeficientem k = 2.

Parametry s indexem "A” v poslednim sloupci jsou pfedmeétem akreditace, na parametry s indexem “N" se akreditace nevatahuje

Terénni méreni proved| a zapsal:

Martina Konecna, ALS Czech Republic s.r.o.
Sampling section Ceska Lipa, tel: +420 724 848 858,

Parametr Vysledek NM Jednotka Metoda méreni | Méridlo
|
Teplota [°C] . |
(VZORKOVANA MATRICE - 76 +0.5 °C CSN 75 7342 Terénni méreni teploty ve vodach ‘A M-1759
na zacatku, konci vzorkovani)
CZ_SOP_D06_01_061 Terénni stanoveni volného a \
Volny chlor [mg/L] 0,06 25 % mg/L celkového spektrofotometrickou metodou DPD ve vodach A M-1089
pomoci sett HACH a vazaného chloru dopoctem |
CZ_SOP_D06_01_061 Terénni stanoveni volného a
Celkovy chior [mg/L] - - mg/L celkoveho spektrofotcmemckou metodou DPD ve vodach | A M-

Podpis:

martina.konecna@AL Sglobal.com

fom

Pozadavky na laborator
Parametr Uprava a konzervace

W-D-FULL, W-GAA-SCI, W-RN222LSC, W-CLF-PHO, W-TEMPER, W-BETA-40K

Vzorkovnice
1x 0,06L PE fix. CHSK, 2x 1L PET, 1x 0,5L sklo, 1x 0,06L PE fix. kyanidy, 1x 0,06L PE fix. kovy, 1x
0,5L sterilni PE, 1x 0,06L PE fix. TOC, 2x Vialka VOC, 1x 0,25L PET, 1x 0,25L sklo s thiosiranem, 1x
0,06L PE fix, Brom., 1x 0,33 PET Radon, 1x 0,08L sklo fix. Hg

| Vzorky chlazeny

V pripadé konzultace vysledk( se obratte na zakaznicky servis daného regionu nebo vyuZzijte email info@alsglobal.com

Odchylky od SOP; | Odchylky od SOP zadné.

| Odbér byl proveden v souladu s planem vzorkovani.
Pozadavky na bezpeénost a achranu zdravi: Die intemich a extermich bezpeénostnich predpisu
Pnzadavky na kvalitu vzorkevani: Dle intemiho plénu kontroly kvality.

Poznamky k odbéru: Getnost vzorkovani: diepazadavku zakaznika

Martina Konecna, ALS Czech Republic s.r.o.
. . o Sampling section Ceska Lipa, tel: +420 603 588 675, . 7<
Plén odbéru vytvoril: martina.konecna@ALSglobal.com Podpis:
Martina Koneéna, ALS Czech Republic s.r.o. 7
Sampling section Ceska Lipa, tel: +420 724 849 859, .
0Odbér provedl: martina.konecna@ALSglobal.com Podpis:
p. Effenberger, tel. 777 152 042
Odbéru pfitomen, pfipadné kontaktni Podpis: -
osoba: RISt S
-
Zpiisob uloialgégr::gfr::va vzorku:do Vzorek uloze, A Bilnim term _ \ozkarm Preprava osobnim automobilem do laboratofe.
At
Predani vzo"kf; Iahuratoms Czech 'M) € s.1.o.;
& -~
Datum: 24. 2. 2022 ¢as 14:00 :$ ALS Ceska Lipa Podpis: W(k/\

OdbProt CZ_SOP_D06_01_V03_Pitna+tepla voda Odbérovy protokol vytvofen dne: 2502 2022
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ALS

Protokol o zkousce

Zakazka

Zakaznik
Kontakt
Adresa

E-mail

Telefon

Projekt

Cislo objednavky

Misto odbéru
Vzorkoval

- PR2215893

Mikroregion Jizerské podhufi
Petr Effenberger

“ Nova Ves 213

463 31 Nova Ves Ceska republika

mjp.voda@obec-mnisek.cz

Ro¢ni nabidka sluzeb - pitna voda

ALS Ceska Lipa

Datum vystaveni

Laboratof
Kontakt
Adresa

E-mail
Telefon

Stranka
Datum pfijeti vzorku
Cislo nabidky

Datum zkousky
Urover fizeni
kvality

16.3.2022

- ALS Czech Republic, s.r.o.

Zékaznicky servis

- Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vyso¢any

190 00 Ceskéa Republika

. customer.support@alsglobal.com
- +420 226 226 228

125

1 24.2.2022

PR2016MIKJI-CZ0002
(CZ-112-16-0155)

1 256.2.2022 - 15.3.2022

Standardni QC dle ALS CR internich
postupu

Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.

Laboratof prohlasuje, Ze vysledky zkou$ek se tykaji pouze vzorku, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na
protokolu o zkou$ce v ¢&asti "Vzorkoval' uvedeno: ,Vzorkoval Zakaznik® pak plati, ze vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl

pfijat.

Protokol o odbéru vzorku ¢. 068/MKO/2022 je nedilnou soucasti protokolu o zkousce.

Metoda W-RN222GAM: Vzorkovnice obsahovala bublinu.

Obsahuje-li vzorek sediment, je pro Ucely analyzy tékavych latek dekantovan.

Za spravnost odpovida

Jméno oprdvnéné osoby

Zdengk Jirak

P Pozice
/

Manager

Environmental Business Unit

Zkus$ebni laborator €. 1163
akreditovana CIA dle
CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Spole&nost je certifikovana die CSN EN ISO 14001 (Systémy environmentéalniho managementu) a CSN 1SO 45001
(Systémy managementu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

www.alsglobal.cz




Datum vystaveni . 15.3.2022

Stranka 1225

Zakazka - PR2215893

Zakaznik . Mikroregion Jizerské podhufi ALS
Vysledky zkousek

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - pf. 1

Matrice: PITNA VODA Nézev vzorku

Identifikace vzorku
Datum odbéru/Cas odbéru

Parametr Metoda LOQ Jednotka

mikrobiologické parametry

Clostridium perfringens W-CLOST - KTJ/100ml
mikr. kult. pfi 22°C W-CULT22 - KTJ/ml
mikr. kult. pfi 36°C W-CULT36 - KTJ/mi
Escherichia coli W-EC - KTJ/100ml
koliformni bakterie W-EC - KTJ/100ml
enterokoky W-ENTCO - KTJ/100ml

biologické parametry ; ;
abioseston-tripton W-ABIOS - %

pocet organismu W-BIOS - jedinci/ml
zivé organismy W-BIOS - Jjedinci/ml

fyzikalni parametry

barva W-COL-SPC 2.0

elektricka konduktivita (25 °C) W-CON-PCT  0.10

hodnota pH W-PH-PCT  1.00 -
teplota W-TEMPER °C
zakal W-TUR-COL

Souhrnné parametry : :
Tvrdost W-HARD-FX5-CC 0.00150  mmol/
Tvrdost hofecnata W-HARD-FX5-CC 0.00020 mmol/l
tvrdost vapenata W-HARD-FX5-CC 0.00130 mmol/l
celkovy organicky uhlik (TOC) W-TOC-IR  0.50 mg/l
anorganické parametry : :
chlor volny W-CLF-PHO 0.02 mg/l
chloridy W-CL-IC  1.00 mg/|
kyanidy celkové W-CNT-PHO 0.005 mg/l
CHSK-Mn W-CODMN-SPC  0.50 mg/l
fluoridy W-F-IC  0.200 mg/l
amoniak a amonné ionty jako W-NH4-SPC  0.050 mg/|
NH4
dusitany W-NO2-SPC 0.0050 mg/l
dusiénany W-NO3-IC  2.00 mg/l
Bromiénany W-OXY-IC 5.0 pa/l
Chloreénany W-OXY-IC 10 ug/l
Chloritany W-OXY-IC 10 ug/l
suma chloritan( a chloreénant W-OXY-IC pg/l
sirany jako SO4 (2-) W-S04-IC

mg/|

radiologické parametry -
celkova objemova aktivita alfa W-GAA-SCI  0.04 Bag/l
beta aktivita kor. na K 40 W-GBAC-CC 0.10 Ba/l
celkova objemova aktivita beta W-GBA-PRO  0.10 Baq/l
Rn W-RN222LSC 5.0 Ba/l
celkové kovy / hlavni kationty

Hg W-HG-AFSFX 0.010 pg/l
K W-K40-AASF  0.02 ma/l
K 40 W-K40-AASF 0.00060 Ba/l
Ag W-METMSFX5 1.0 ug/t
Al W-METMSFX5 0.0050 mg/l
As W-METMSFX5 1.0 ug/l
B W-METMSFX5 0.010 mg/l
Be W-METMSFX5  0.20 ug/l
Ca W-METMSFX5 0.0500 mgl/l
Cd W-METMSFX5  0.20 pa/l

Nova Ves, sit’, PM,
¢.p. 180, Z8 kuchyh
PR2215893-001
24.2.2022 10:20

Vysledek

o O © © o ©o

<20
13.1
7.32
7.6

<1.00

0.373
0.119

0.254
1.31

0.06
7.63
<0.005
<0.50
0.396
<0.050

<0.0050
5.47
<5.0
<10
<10
<20
21.8

<0.04

<0.10
0.11
9.5

<0.010
1.08
0.0340
<1.0
0.0109
<1.0
0.011
<0.20
10.2
<0.20

NM

+10.0%
+1.1%

+2.6%

+20.0%

+24.5%

+15.0%

+15.0%

+15.0%

+15.0%

+34.8%

+15.0%

+15.0%

+15.0%

+10.0%

+10.0%

£10.0%

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - p¥. 1

Limit

(min.)

30

Limit

(max.)

200
40

50

20
125
9.6

12

3.5

0.3
100
0.05

1.5
0.5

0.5
50

10
200
200
200
250

Jednotka

KTJ/100ml
KTJ/ml
KTJ/ml

KTJ/100ml

KTJ/100ml

KTJ/100ml

%
jedinci/ml
jedinci/ml

mgPI
mS/m
°C
ZFn (NTU)

mmol/l

mg/l

mg/l
mg/|
mg/Il
mg/|
mg/|
mg/|

mg/l
mg/l
g/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
mg/!

pg/l

g/
mg/|
g/l
mg/|
g/l
mg/l
Mg/l

Vyhodnoceni

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje

Nevyhovuje

Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje

Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Vyhovuje
Nevyhovuje
Vyhovuje

www.alsglobal.cz



Datum vystaveni : 16.3.2022

Stranka 1 3z5

Zakazka - PR2215893

Zakaznik . Mikroregion Jizerské podhdri ALS
Vysledky zkousek

Vyhl. 252/2004 - pitna voda - p¥. 1
Matrice: PITNA VODA Nézev vzorku  Nova Ves, sit, PM, Vyhl
&.p. 180, 28 kuchyn
Identifikace vzorku PR2215893-001
Datum odbéru/éas odbéru 24.2.2022 10:20

. 252/2004 - pitna voda - pF. 1

Parametr Metoda LOQ Jednotka Vysledek NM Limit Limit Jednotka Vyhodnoceni
(min.) (max.)
Cr W-METMSFX5 1.0 Hg/l <1.0 50 ug/l Vyhovuje
Cu W-METMSFX5 1.0 pg/l <1.0 1000 ug/! Vyhovuje
Fe W-METMSFX5 0.0020 mg/l 0.0077 +10.0% 0.2 mg/| Vyhovuje
Mg W-METMSFX5 0.0030 mg/l 2.89 +10.0% 10 e mg/| Nevyhovuje
Mn W-METMSFX5 0.00050 mg/l 0.00062 +10.0% 0.05 mg/! Vyhovuje
Na W-METMSFX5 0.030 mg/l 7.78 +10.0% - 200 mg/! Vyhovuje
Ni W-METMSFX5 2.0 ug/l <2.0 - 20 Vel Vyhovuje
Pb W-METMSFX5 1.0 pg/l <1.0 10 ug/l Vyhovuje
Sb W-METMSFX5 1.0 ug/l <1.0 5 ugl/l Vyhovuje
Se W-METMSFX5 1.0 (e} <1.0 10 yg/l Vyhovuje
u W-METMSFX5 0.10 ug/l 0.37 +10.0% 15 ug/l Vyhovuje
benzen W-VOCGMS02  0.20 pg/l <0.20 e 1 pg/l Vyhovuje
ethylbenzen W-VOCGMS02  0.10 ug/! <0.10 %5 S s o
meta- & para-xylen W-VOCGMS02  0.20 ug/l <0.20
orto-xylen W-VOCGMS02 0.10 pg/l <0.10 o Je— —
suma BTEX W-VOCGMS02  1.60 pg/l <1.60 e .
suma xylen W-VOCGMS02 0.30 pg/l <0.30
toluen W-VOCGMS02 1.0 pg/l <1.0 —— — — S
halogenované tékavé organické slouceniny e L
1,2-dichlorethan W-VOCGMS02 0.750 ug/l <0.750 3 ug/l Vyhovuje
bromdichlormethan W-VOCGMS02 0.10 pa/l 0.74 +40.0% e -
bromoform W-VOCGMS02 0.20 ugll <0.20 — —-e- - -
chloroform W-VOCGMS02 0.10 ug/l 0.72 +40.0% -e- 30 ug/! Vyhovuje
dibromchlormethan W-VOCGMS02 0.10 ug/t 0.63 +40.0% —-e- ——
suma 4 trihalomethant (M4) W-VOCGMS02 0.10 ug/!l 2.09 - 100 pg/l Vyhovuje
suma TCE@PCE W-VOCGMS02 0.30 pg/l <0.30 10 pg/l Vyhovuje
tetrachlorethen W-VOCGMS02 0.20 ug/l <0.20 10 ug/l Vyhovuje
trichlorethen W-VOCGMS02 0.10 ug/l <0.10 10 pg/l Vyhovuje
vinylchlorid W-VOCGMS02 0.10 pg/l <0.10 05 pg/l Vyhovuje
polycyklické aromatické uhlovodiky (PAU) 5 s ‘{ﬁ e
benzo(a)pyren W-PAHGMS03 0.0050 Mg/l <0.0050 - s 0.01 pg/l Vyhovuje
benzo(b)fluoranthen W-PAHGMS03 0.020 pg/l <0.020 - —-e- —-e-
benzo(g,h,i)perylen W-PAHGMS03 0.020 pg/l <0.020 - - - ——-
benzo(k)fluoranthen W-PAHGMS03 0.020 ug/! <0.020 s - —-e- - -
indeno(1,2,3-cd)pyren W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020 - - —-e- —--- ----
suma 4 PAU (M4) W-PAHGMS03 0.020 ug/l <0.020 - 0.1 pg/l Vyhovuje
Poznamky k limitim
Vyhlaska €. 252/2004 Sb., ve znéni vyhl. €. 187/2005, 293/2006, 83/2014, 70/2018 Sb. - pfiloha €. 1 - pitna voda
mikr. kult. pfi 22°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorkl urgit, zda se jedna o abnormalini zménu,

plati jako mezni hodnota 200 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani, pro vodu dodavanou ve vzdu$nych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostfedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdrojt, produkujicich méné nez 5 m3 za den plati

doporuéena hodnota 500 KTJ/ml.

mikr. kult. pfi 36°C Bez abnormalnich zmén. Pokud u zasobované oblasti nelze pro maly pocet vzorku uréit, zda se jedna o abnormalni zménu,

plati jako mezni hodnota 40 KTJ/ml. Pro nahradni zasobovani; pro vodu dodavanou ve vzdusnych, vodnich a pozemnich
dopravnich prostiedcich a pro vodu z malych nedezinfikovanych zdroju, produkujicich méné nez 5 m3 za den, plati

doporu¢ena hodnota 100 KTJ/ml.
Chlore¢nany Chlore¢nany

www.alsglobal.cz




Datum vystaveni
Stranka

Zakazka
Zakaznik

: 15.3.2022

425

. PR2215893

: Mikroregion Jizerské podhUri ALS

Zivé organismy
Tvrdost

Ca

Mg

suma chloritant a
chlore¢nant

Ag
hodnota pH

U

teplota
zékal
Chloritany

chloridy

Fe

Mezni hodnota plati pouze u vod zabezpeéenych dezinfekci.

Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Upravé uméle snizovan obsah Ca a Mg, nesmi byt po Upraveé obsah Mg nizsi
nez 10 mg/l a Ca nizsi nez 30 mg/l. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni DH
(2-3,5 mmol/l).

Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi pravé uméle snizovan obsah Ca, nesmi byt po tpravé obsah Ca niz§i nez 30
mg/l. Pro véechny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni doporu¢ené hodnoty (40-80 mg/l).
Plati jako min. hodnota u vod, u kterych je pfi Gpravé umeéle snizovan obsah Mg, nesmi byt po Upravé obsah Mg niz§i nez 10
mg/l. Pro v8echny vody plati, Ze tam, kde je to mozné, by se mélo usilovat o dosazeni doporué¢ené hodnoty (20-30 mg/l).
Soucet koncentraci chloreénant a chloritant

Tyka se vod dezinfikovanych solemi stfibra a vod upravovanych zafizenim obsahujicim stfibro

U vod s pfirozené niz8im pH se hodnoty pH 6,0 a 6,5 povazuiji za spliiujici pozadavky vyhl. ¢. 252/2004 Sb. za pfedpokladu,
Ze voda nepusobi agresivné vuci materialim rozvodného systému, v&. domovnich instalaci.

Uran

Uvedeny limit je doporu¢ena hodnota.

V pfipadé tpravy povrchové vody by voda vychazejici z Upravny neméla prekrodit 1,0 ZF.

V pfipadé vyuziti vazaného aktivniho chloru (napf. ve formé chloramint) pro dezinfekci, plati pro celk. aktivni chlor MH 0,4
mg/l.

V pfipadech, kdy vy$8i hodnoty chloridl jsou zplisobeny geologickym prostiedim, se hodnoty az do 250 mg/l povazuji za
vyhovujici pozadavkim vyhl. ¢. 252/2004 Sh. Pro balené pitné vody uméle doplfiované minerainimi latkami plati MH 250 mg/l.
V pfipadech, kdy vy$§si hodnoty Fe ve zdroji surové vody jsou zplisobeny geolog. prostf., se hodnoty Fe az do 0,50 mg/|
povazuji za vyhovujici za pfedpokl., ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organolep. vi. vody a to ani formou ob&asného
viditel. zakalu.

V pfipadech, kdy vy$8i hodnoty Mn ve zdroji surové vody jsou zplsobeny geologickym prostfedim, se hodnoty Mn az do
0,10 mg/l povazuji za vyhovuijici, za pfedpokladu, Ze nedochazi k nezadoucimu ovlivnéni organoleptickych viastnosti vody.

Popisné vysledky

Matrice: PITNA VODA

Vysledky zkouSek

Metoda: Parametr Identifikace Néazev vzorku - Datum

senzorické parametry
W-ODTA-SEN: pach

W-ODTA-SEN: chut

vzorku odbéru/Cas odbéru
PR2215893-001 | Nova Ves, sit, PM, &.p.
180, Z$ kuchyn
24.2.2022 10:20
PR2215893-001 | Nova Ves, sit, PM, &.p.
180, Z$S kuchyni
24.2.2022 10:20

pfijatelny pro odbératele TON1

pfijatelna pro odbératele TFN1

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce

Prehled zkusebnich metod

Analytické metody

Popis metody

Misto provedeni zkousky: Bendlova 1687/7 Ceské Lipa Ceska Republika 470 01

W-GAA-SCI CSN 75 7611 kap. 4 Stanoveni celkové objemové aktivity alfa méfenim smési odparku se scintildtorem ZnS(Ag).

W-GBAC-CC CZ_SOP_D06_07_361(CSN 757612, CSN EN ISO 9697, Doporuéeni SUJB ,Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidd v pitné vodé pro vefejnou potfebu a v balené vodé, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionalnim detektorem a vypotet celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 z naméfenych hodnot; CZ_SOP_D06_07_005 (CSN ISO 8288, CSN 757400, SN EN 1233, ¢SN I1SO
7980, CSN SO 9964, predpisy firmy Perkin-Elmer, pfiprava vzorku dle CZ_SOP_D06_07_P02kap. 10, 13, 17) Stanoveni
prvkl metodou plamenové AAS a stechiometrické vypocty obsahl slougenin z namérenych hodnot.

W-GBA-PRO CZ_SOP_D06_07_361 (CSN 757612, CSN EN ISO 9697, Doporuceni SUJB ,Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidd v pitné vodé pro vefejnou potfebu a v balené vodé, DR-RO-5.1 (Rev. 0.0), Praha 2017). Stanoveni celkové
objemové aktivity beta metodou méfeni odparku proporcionalnim detektorem a vypodet celkové objemové aktivity beta
korigované na draslik 40 z naméfenych hodnot.

W-K40-AASF CZ_SOP_D06_07_005 (CSN 1SO 8288, CSN 757400, CSN EN 1233, CSN ISO 7980, CSN ISO 9964, predpisy firmy
Perkin-Elmer) Stanoveni prvki metodou plamenové AAS a stechiometrické vypocty obsaht slougenin z naméfenych hodnot.

W-RN222LSC CZ_SOP_D06_07_363.C (CSN 75 7625) Stanoveni Rn-222 kapalinovou scintilatni metodou (LSC).

Misto provedeni zkousky: Na Harfé 336/9 Praha 9 - Vysoany Ceska Republika 190 00

W-ABIOS
W-BIOS

CSN 75 7713, STN 75 7712. Stanoveni abiosestonu mikroskopicky.
CSN 75 7712, STN 75 7711. Stanoveni biosestonu mikroskopicky.

www.alsglobal.cz
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Analytické metody Popis metody

W-CLF-PHO CZ_SOP_D06_01_061 (metody firmy HACH COMPANY, USA, CSN ISO 7393-2) Terénni stanoveni volného a celkového
chloru a oxidu chlori¢itého spektrofotometrickou metodou DPD ve vodach pomoci sett HACH a vézaného chloru vypoctem z
nameéfenych hodnot.

W-CL-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN 1SO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridt, dusitand, bromid(, dusiénani a
siranii  metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusiénanového dusiku a siranové siry
znaméfenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

W-CLOST CZ_SOP_D06_04_259 (Vyhl.252/2004Sb. pfil. & 6, NV ¢& 354/2006 Z.z. pril.&.3) Stanoveni poétu Clostridium perfringens
membranovou filtraci

W-CNT-PHO CZ_SOP_D06_02_089.A (CSN 757415, CSN EN ISO 14403-2) Stanoveni celkovych kyanidi spektrofotometricky a stanoveni
vypocet komplexnich kyanidd vypoétem z naméfenych hodnot.

W-CODMN-SPC CZ_SOP_D06_02_092 (CSN EN ISO 8467) Stanoveni chemické spotieby kysliku manganistanem (CHSKMn).

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887)Stanoveni barvy vody spektrofotometricky.

W-CON-PCT CZ_SOP_D06_02_075 (CSN EN 27 888, SM 2520 B) SStanoveni elektrické konduktivity konduktometrem a vypocet salinity.

W-CULT22 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismii: a) pfi teploté 22°C; b) pii teploté 36°C
kultivaci. Nejistosta méfeni je +30.0 %

W-CULT36 CSN EN ISO 6222, STN EN ISO 6222. Stanoveni poétu kultivovatelnych mikroorganismi: a) pii teploté 22°C; b) pii teploté¢ 36°C
kultivaci. Nejistosta méfeni je £30.0 %

W-EC CSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanoveni poé&tu Escherichia coli a koliformnich bakterii membranovou filtraci.
Nejistosta méfeni je £35.0 %

W-ENTCO CSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanoveni poétu intestinalnich enterokok(i membranovou filtraci. Nejistosta méfeni je
+30.0 %

W-F-IC CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chloridd, dusitan, bromidd, dusignand a

W-HARD-FX5-CC

W-HG-AFSFX

W-METMSFX5

W-NH4-SPC

W-NO2-SPC

W-NOS-IC

W-ODTA-SEN

W-OXY-IC

W-PAHGMS03

W-PH-PCT
W-S04-IC

W-TEMPER

W-TOC-IR

W-TUR-COL
W-VOCGMS02

Symbol  “* u

siranl  metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusi¢nanového dusiku a siranové siry
znamérenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 2008, CSN EN ISO 17294-2US EPA 6020A, CSN EN 16192, €SN 757358) - Stanoveni prvki
metodou ICP-MS (vypocet tvrdosti ze sumy vapniku a hofeiku).

CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 2457, CSN EN ISO 17852) - Stanoveni Hg fluorescenéni spektrometrii. Vzorek byl pred
analyzou fixovan pfidavkem kyseliny dusi¢né.

CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 2008, CSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, CSN 757358) - Stanoveni prvki metodou
ICP-MS a stechiometrické vypocty obsahu sloucenin z naméfenych hodnot. Vzorek byl pfed analyzou fixovan pfidavkem
kyseliny dusi¢né.

CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy amoniaku a
amonnych iontl, dusitanového a sumy dusitanového adusiénanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitant,
dusi¢nant, amoniakalniho, anorganického, organického, celkového dusiku, volného amoniaku a disociovanych amonnych
jontu znamérfenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace

Cz_SOP_D06_02 019 (SN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395 SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanoveni sumy
dusitanového a sumy dusitanového a dusi¢nanového dusiku diskrétni spektrofotometrii a vypocet dusitand a dusiénani z
namérenych hodnot

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridi, chloridl, dusitant, bromid(, dusiénant a
sirani metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocetdusitanového a dusi¢nanového dusiku a siranové siry
znaméfenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 757340:2005, CSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorickd analyza vody - stanoveni pachu a
chuti.

CZ_SOP_DO06_02_098 (CSN EN ISO 15061, CSN EN ISO 10304-4) Stanoveni rozpusténych bromi¢nanl, chloritant a
chlore¢nanl metodou iontové kapalinové chromatografie a vypocet sumy chloritanli achlore¢nanti znaméfenych hodnot.
CZ_SOP_D06_03_161 mimo kap. 10.1.3- 10.1.5(US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN SO 6468, US EPA 8000D).
Stanoveni semivolatiinich organickych latek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekci a vypocet sum
semivolatilnich organickych latek z namérenych hodnot

CZ_SOP_D06_02_105 (CSN 1SO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Stanoveni pH potenciometricky

CZ_SOP_D06_02_068 (CSN EN ISO 10304-1) Stanoveni rozpusténych fluoridd, chlorid(, dusitand, bromidd, dusiénant a
sirani  metodou iontové kapalinové chromatografie a vypoCetdusitanového a dusi€nanového dusiku asiranové siry
znamérenych hodnot véetné vypoctu celkové mineralizace.

CSN 75 7342 Terénni méfeni teploty.

CZ_SOP_D06_02_056 (CSN EN 1484, SM 5310)  Stanoveni celkového organického uhliku (TOC), rozpusténého organického
uhliku (DOC), celkového anorganického uhliku (TIC) a celkového uhliku (TC) IR detekci.

CZ_SOP_D06_02_074 (CSN EN ISO 7027-1) Stanoveni zakalu optickym turbidimetrem

CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 10.5, 10.6 (US EPA 624, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN 1SO 10301, MADEP 2004,
rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680) Stanoveni tékavych organickych latek metodou plynové chromatografie s FID a
MS detekci a vypocet sum tékavych organickych latek z naméfenych hodnot

metody znadi neakreditovanou zkousSku laboratofe nebo subdodavatele. V pfipadé, Ze laboratof pouzZila pro

neakreditovanou nebo nestandardni matrici vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydava neakreditované vysledky, je tato
skutednost uvedena na titulni strané tohoto protokolu v oddilu ,Poznamky. Jsou-li na protokolu o zkouSce vysledky subdodavky, je
misto provedeni zkousky mimo laboratofe ALS Czech Republic, s.r.o.

ZpUsob vypoctu sumacgnich parametru je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

www.alsglobal.cz




